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Merkblatt fiir Zahleranlagen mit SLS-Schalter

(Direktmessung)

ehz

SLS

'Sperrschﬁtze
Warmmepume + Zusatzheizung

LG

FRE

13 12

Sperrrelais

Al

s I

Stadtwerke

Wertheim

Die Energi

Oberer Anschlufiraum:

300mm

e vor ort

Hauptleitungsabzeigklemme 5 polig, fingersicher
Verwendung nach Din 43870-1

Ausfilhrung

ehz oder 3 Punkt
bei 3 Punkt BKE-A oder bei Warmepumpe BKE-AZ vorsehen
VDE AR-N 4100 Belastungsgrenzen beachten
HO7V-K 10mm? oder 16mm?

Direktmessung bis 63A

Unterer AnschluBraum

Sammelschiene 5 polig

Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter 35A
LS-Schalter 10A{25KA vor dem Rundsteuergerat

Sperrrelais

Eigentumsgrenze

HAK
Kunde
Stadtwerke-Wertheim

Zahlerplatze ausgelegt fiir elektronische Haushaltszahler
Reserveplatz wird empfohlen

Erdung erfolgtim Hausanschlusskasten

separater FRE Platz

Hauptzuleitung min.5x16mm?
Kommunikationsausstattung gemal VDE-AR-N 4101
APZ Feld nach VDE 0603-1




