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Legende aller Sparten für Bestandspläne der Stadtwerke Wertheim GmbH 

 Legende GAS 

 

      Versorgungsleitung mit Beschriftung 
        VG  =  Versorgungsleitung Gas 
         110 PE  =  Durchmesser, Material 
        (100/17)  =  Materialgüte (PE100/SDR17) 
 
      Hausanschlußleitung mit Beschriftung 
       AG  =  Anschlußleitung Gas 
       1“ PE  =  Durchmesser, Material 
       (100/11)  =  Materialgüte (PE100/SDR11) 
 
      Fremdleitung, nicht Stadtwerke Wertheim GmbH 
        Beschriftung: Art der Fremdleitung 
 
      Schieber 
        Be- und Entlüftung (Ausbläser) 
 
      Reduzierung 
        Material-/Baujahreswechsel 
          Leitungsende 
 
 
      Gasströmungswächter 
 
      Schutzrohr 
        1(1)  =  1 Schutzrohr, davon (1) belegt 
        PVC  =  Material des Schutzrohres 
        100  =  Durchmesser 
 
      Druckreglerstation 
         
 
 
      Markierungspfahl  
 
 
      Markierungspfahl mit KKS-Anschluß 
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 Legende WASSER 

 

      Versorgungsleitung mit Beschriftung 
        VW  =  Versorgungsleitung Wasser 
        110 PE  =  Durchmesser, Material 
        (100/11)  =  Materialgüte (PE100/SDR11) 
 
      Hausanschlußleitung mit Beschriftung 
        AW  =  Anschlußleitung Wasser 
        5/4“ PE  =  Durchmesser, Material 
        (100/11)  =  Materialgüte (PE100/SDR11) 
 

      Fremdleitung, nicht Stadtwerke Wertheim GmbH 
        Beschriftung: Art der Fremdleitung 
 

      Oberflurhydrant auf der Leitung (OH) 

        Oberflurhydrant neben der Leitung (OH) 

           Unterflurhydrant auf der Leitung (H)  

             Unterflurhydrant neben der Leitung (H) 

               Gartenhydrant auf AW (GH) 

      jeweils mit Beschriftung der Formstücke          

       

     

      Schieber 

        Be- und Entlüftung 

 

      Reduzierung 

        Material-/Baujahreswechsel 

          Leitungsende 

      Schutzrohr 
        1(1)  =  1 Schutzrohr, davon (1) belegt 
         PVC  =  Material des Schutzrohres 
        100  =  Durchmesser 
 

      Grundwassermessstelle 

 

      Hochbehälter  

  

      Pumpwerk 

 

      Druckreglerstation 
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 Legende ELEKTRO 

       

      Mittelspannungs-Erdkabel (MSK) 
        NA2XSY  =  Kabeltyp 
        3x1x150  =  Kabelquerschnitt 
 

      Mittelspannungs-Freileitung (MSF) 
        AL1/11-ST1A  =  Kabeltyp 
        3x70  =  Kabelquerschnitt 
 

      Niederspannung-Erdkabel (NSP) 
        NAYY  =  Kabeltyp 
        4x150  =  Kabelquerschnitt 
 

      Hausanschluß-Erdkabel (HSK) 
        NYY-J  =  Kabeltyp 
        4x35  =  Kabelquerschnitt 
 

      Niederspannungs-Freileitung (NSF) 
        AL  =  Kabeltyp 
        4x66  =  Kabelquerschnitt 
 

      Beleuchtungs-Erdkabel (BSK) 
        NYY-J  =  Kabeltyp 
        4x10  =  Kabelquerschnitt 
 

      Beleuchtungs-Freileitung (BSF) 
        NYZG2-J  =  Kabeltyp 
        3X1,5  =  kabelquerschnitt 
 

      Steuerkabel (STK) 
        A-2YF(L)2Y  =  Kabeltyp 
        20x2x0,8  =  Kabelquerschnitt 
 

      Kabel Lage geortet 
         
      Kabel stillgelegt  
         
 

      Fremdleitung, nicht Stadtwerke Wertheim GmbH 
        Beschriftung: Art der Fremdleitung 
 

      Schutzrohrpaket 
        5(4)  =  5 Schutzrohre, davon 4 belegt 
        PVC  =  Material der Schutzrohre 
        100  =  Durchmesser 
 

      Verbindungsmuffe 

        Abzweigmuffe 

          Kabelende 
 
 



                                              Stadtwerke Wertheim GmbH                                 24.01.2012 
STROM  ERDGAS  WASSER  FERNWÄRME 
Mühlenstraße 60, 97877 Wertheim 

Tel.: 09342/909-0, Fax: 09342/909-202 
   

Stand: 01.06.2011                                                                                                                                                                      Seite 4 von 5 
S:\Vorschriften\ Legende aller Sparten für Bpläne_20110601.docx 

 
 
      Trafostation Stadtwerke Wertheim GmbH 
         
 

      Trafostation kundeneigen 
 
 
 
      Masttrafo (Huckepacktrafo) 
          
         
 
      Kabelverteilerschrank (KVS) 
                     
      Einspeisepunkt für Photovoltaik-Anlagen mit Zähler 

              

      Oberirdische Trennmuffe (OTM); ungesichert, gesichert 

      Oberirdische Trennmuffe mit Straßenbel.; unges., gesichert 

      Hauptschaltstelle, Fortschaltstelle 

      Endverbraucher mit Zähler 

      Straßenleuchte 

      Deckenleuchte 

      Wandleuchte 

      Strahler 

      Bodeneinbaustrahler 

      Holzmast 

      Holz-Doppelmast 

      Dachständer 

      Blind-Dachständer 

      Betonmast 

      Stahlmast  

      Gittermast 

      Portalmast 

      Überspannungsableiter mit Erder 

      Zwischensicherung, 3-polig 
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 Legende FERNWÄRME 

 
      Fernwärmeleitung  
        FW  =  Fernwärme 
        100  =  Mediumrohr-Innendurchmesser 
        225  =  Außendurchmesser incl. Isolierung 
        KMR  = Kunstoffmantelrohr 
        R  =  Rücklauf 
        V  = Vorlauf 
 

      Fernwärmeleitung-Hausanschluß 
        FWA  = Fernwärme-Anschluß 
        40  =  Mediumrohr-Innendurchmesser 
        125  =  Außendurchmesser incl. Isolierung 
        R  = Rücklauf 
        V  =  Vorlauf 
 

      Reduzierung 

        Material-/Baujahreswechsel 

          Leitungsende 

 

      Schieber 

        Schieber geschlossen 

 

 

      Heizwerk 

 

 

 

 

 
 


